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Комбіновані системи електроживлення (КСЕ) локальних об’єктів 

поряд з використанням поновлювального джерела енергії (ПДЕ) мають 

підключення до централізованої мережі змінного струму (ЦМ). За цього 

стандарти [1, 2] щодо систем з розосередженими джерелами енергії 

передбачають жорсткі вимоги до якості струму i1 (THDi1≤5%) в спільній 

точці (СТ) підключення до ЦМ мережевого інвертора (МІ) 

перетворювального агрегату (ПА) ПДЕ і навантаження. Разом з тим, 

стандарт щодо мереж загального призначення [3] припускає 

несинусоїдальність напруги (THDu≤8%), що негативно впливає на 

показники роботи системи. 

У роботі розглядається схема однофазного мостового МІ у складі ПА 

(рис.1), що через реактор L підключається до навантаження (Н) і ЦМ (G). 

Для фільтрації модуляційних гармонік до виводів ЦМ підключено фільтр 

Cf Rf. Отже струм ЦМ i1 визначається струмами МІ iС, навантаження iН, 

фільтра iCf. 

Вищі гармоніки (низького порядку n≤40) напруги ЦМ u1 

обумовлюють додаткове спотворення струму iН, навіть за відсутності 

нелінійного навантаження. Відповідне збільшення diС/dt для цих гармонік 

є різним і для відпрацьовування заданого значення струму i*С інвертором 

потребує підвищення напруги на вході МІ [4] U=aU1m (a≥1). Аналітичне 

визначення diС/dt за цього є складним. Тому в якості інструменту 

дослідження обрано моделювання у програмному пакеті Matlab.  

В табл.1 наведені відносні значення максимальної швидкості 

змінювання струму завдання АІН (di*C/dt)* за наявності в напрузі ЦМ 

Рисунок 1 - Загальна структура системи 
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окремих гармонік з кратністю n до основної та всіх одночасно (all) до 

di*C/dt=29000 А/с (за даних параметрів навантаження) при синусоїдальній 

напрузі РМ (n=1). Значення гармонік обрані відповідно з [3]. 
 

Таблиця 1 - Відносне значення максимальної di*C/dt 
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  можна вважати 

достатнім а=1.6 (за U1=220 В U=500 В). 

За наявності в СТ ємнісного фільтру він стає джерелом вищих 

гармонік струму, що призводить до погіршення THDi1, особливо за малих 

значень струму в ЦМ. За цього відносне  значення гармонік iCf (до 1-ї 

гармоніки) ICf(n)=n·ω·Cf·U1(1)·u1(n)=n·ICf(1)·u1(n) (u1(n) – відносне значення 

відповідної гармоніки напруги ЦМ). Так для 13-ї гармоніки з u1(13)=0.03 [3] 

маємо відносне значення амплітуди 13-ї гармоніки 

ImCf(13)=13·0.03·ImCf(1)=0.39·ImCf(1). Якщо Сf=60 мкФ у разі f=50 Гц та 

U1=220 B [4] маємо ImCf(1)=5.88 А і ImCf(13)=2.29 А. Певне послаблення 

впливу iCf досягається зменшенням Сf. Можливості цього обмежені, 

оскільки це призведе до збільшення рівня модуляційних гармонік i1.  

Для підтримання в СТ близького до 1 коефіцієнта потужності в 

завданні i*C слід враховувати iCf(1). Що стосується iCf(n), виникає питання 

щодо їхньої компенсації з введенням сигналу iCf  в канал формування 

завдання струму АІН [4] аналогічно iН. Для виключення впливу 

модуляційних гармонік струму АІН, що замикаються через конденсатор Cf, 

слід використовувати фільтр і підібрати відповідне значення опору 

резистору Rf. Внаслідок фазового зсуву фільтру компенсація буде дійсно 

ефективною лише для гармонік низького порядку (до n=11). 
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n 1 3 5 7 9 11 13 all 

(di*C/dt)*, в.о. 1 0.82 1.5 1.41 0.93 1.59 1.26 2.24 
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